
 

SYNTHESE RAPPORT DU DELEGATAIRE 2022 

RESEAU DE CHALEUR CC2T : 

 

INTRODUCTION : 

La Communauté de Communes Terres Touloises a confié par traité de Concession en date du 14 mai 2009, à la Société COFELY, la prise en charge du service 

public de conception, construction et exploitation d’une chaufferie centralisée bois/gaz, avec réseau de chaleur sur le territoire de la ville d’ECROUVES. 

Dans le cadre du contrat de délégation de service public qui a été signé le 20 mai 2009 et de ses ave nants n°1 à 6, la CC2T a délégué au 

concessionnaire la prise en charge du service public de conception, construction et exploitation d’une chaufferie centralisée  bois/gaz avec réseau 

de chaleur sur la commune d’Ecrouves par voie de concession. Le périmètre de la concession concerne le territoire de la ville d’Ecrouves. 

 
LES AVENANTS : 
L’avenant n°1 signé le 14 juin 2010 a pour objet : 
- De prévoir le raccordement de la caserne du 516ème RT à Ecrouves ainsi que les adaptations corrélatives nécessaires au titre des travaux de premier établissement, 
- De prévoir la collecte, pour le compte de la Collectivité délégante, d’une redevance, due à cette dernière par les usagers au titre des frais de gestion de la DSP, 
- D’apporter des modifications de pures formes à certaines dispositions contractuelles. 
 
L’avenant n°2 signé le 14 janvier 2013 a pour objet : 
- D’acter la phase de démarrage des installations et de préciser la date de fin de concession, 
- De préciser le périmètre de la concession, 
- De définir les primo-abonnés, 
- De définir les conditions de raccordements pour les autres abonnés, 
- De préciser les conditions financières. 
 
L’avenant n°3 signé le 16 janvier 2016 a pour objet : 
- De tenir compte des travaux réalisés et pris en charge par le concessionnaire pour atteindre les performances contractuelles attendues, 
- De substituer dans la formule de révision du terme R1bois, conformément aux dispositions prévues dans la convention de DSP, les indices de type transport, production 
énergétique et main d’œuvre utilisés jusqu’alors par des indices bois publiés par la Fédération Nationale du Bois et plus représentatifs de l’évolution du marché de la biomasse 
et du travail qui y est associé, 
- De prévoir la substitution dans la formule de révision du terme R1gaz, conformément aux dispositions prévues dans la convention de DSP, des indices de révision du tarif 
gaz régulé « B2S » à leur disparition par ceux du tarif « B1 » de GDF SUEZ 



 

 
L’avenant n°4 signé le 25 août 2018 a pour objet : 
- De définir la liste de nouveaux abonnés, 
- De définir les primo-abonnés, 
- De définir les droits de raccordements pour les autres abonnés, 
- De définir la puissance souscrite par les nouveaux abonnés, 
- De préciser les conditions financières à la suite des travaux d’extensions : 
o Définir la nouvelle mixité bois/gaz qui constitue le R1, prendre en compte la suppression du tarif B2S, définir le montant des travaux et leurs conditions de financement, 
préciser la révision du terme R2, définir les clauses suspensives 
 
L’avenant n°5 signé le 17 février 2020 a pour objet : 
- De mettre à jour la liste des abonnés, 
- De modifier les droits de raccordement, 
- De modifier le montant des travaux, 
- De faire évoluer le terme R24. 
 
L’avenant n°6 signé le 21 décembre 2020 a pour objet : 
- De modifier le calcul du montant des sanctions pécuniaires prévues à l’article 81.3 du Contrat de DSP 
- D’appliquer un coefficient de travaux sur les dépenses effectuées au titre de l’entretien et renouvellement des ouvrages 
- De modifier l’adresse du Délégataire pour l’envoi des notifications 

 



 

 

Le réseau s’étend sur le territoire de la ville d’ECROUVES, bâtiments publics autour de la CC2T, centre de Secours, Centre pénitentiaire, Hôtel de ville, écoles, 

16° régiment du train, écoles et bâtiments publics, secteur ECROUVES-JUSTICE. 



 

 

Le tarif R1+ R2 reste compétitif à 114.08 € TTC/MWh, au regard des installations gaz où, nous relevions sur 2022, des montants supérieurs à 200.00 € TTC/MWh. 

 



 

CONSOMMATIONS DES ABONNES : 

 

 

 



 

CONSOMMATIONS CHAUFFERIE ET RESEAUX : 

 

 



 

 

Suivi consommations bois et gaz : 

 

 

 

 



 

LES REJETS ATMOSPHERIQUES : 

Un nouveau rapport de contrôle des émissions atmosphériques a été réalisé. Les mesures sont conformes. 

Mesures sur les rejets bois : 

O² à 11 % Unité Référence 25/11/2016 25/11/2019 27/04/2021 

CO (monoxyde de carbone) Mg/Nm3 Inférieur à 250 75 5.46 4.57 

Nox (oxyde d’azote) Mg/Nm3 Inférieur à 500 192 299 243 

Poussières Mg/Nm3 Inférieur à 50 5.6 10.1 20 

 

EVOLUTION DES INSTALLATIONS : 

Il a été demandé à Engie d’étudier plusieurs scénarii pour augmenter la part ENR pour être moins impacté par les énergies Fossiles. Engie doit nous présenter 
dans les semaines à venir plusieurs solutions : 
- Solaire : 
o Mise en en place de 4000 m² de panneaux solaires : techniquement réalisable sous réserve de mise à disposition d’un terrain proche du site. 
o Taux de couverture ENR atteignable 78% 
 
- Géothermie : 
o Mise en place d’une pompe à chaleur eau/eau de 1000 kW : techniquement réalisable sous réserve de confirmation par puit test. 
o Taux de couverture ENR atteignable 84% 
 
- PAC Air-eau : 
o Techniquement réalisable mais impact très faible sur le taux d’EnR – solution non retenue. 
 
- Bois : 
o Mise en place d’une petite chaudière bois -> 2 versions possibles : 700 ou 1000 kW 
o 700 kW : Taux de couverture EnR atteignable 86% 
o 1000 kW : Taux de couverture EnR atteignable 90% :  
 
2 options d’implantation :  mise en place d’une petite chaufferie gaz à l’arrière de la chaufferie biomasse ou maintien des chaudières gaz dans la chaufferie 
actuelle et mise en place de la petite chaufferie sur l’arrière du terrain. 
 



 

  
 

RECAPITULATIF : 


